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Zertifikat / Certificate 
 

Dieses Zertifikat bestätigt die Funktionalität der ESD- Kontrollelemente gemäß 

 der Norm DIN EN 61340-5-1:2024 

 
Kamaka Electronic Bauelemente Vertriebs GmbH 

Ulmer Straße 130  

D-73431 Aalen 

Tag der Messung:  02.06.2026 

Gültig bis:  02.06.2027 

Messobjekt:  

EPA – Bereich (Lagerraum 1 / Lagerraum 2) 

Messmittel: 
Safe-STAT Teraohm-Meter RM-4000 | S/N: 1711100 | letzte Kalibrierung: 07/2025 
2x 2,5 kg Rundelektroden | Seriennummer und Kalibrierung nicht erforderlich 
Walking Test EVO | S/N: 331208 | letzte Kalibrierung: 07/2025 
Elektrofeldmeter EFM 022| S/N: 101851120 | letzte Kalibrierung: 08/2025 
Messmethoden: 
ESD – Boden: Ableitwiderstand  

ESD – Tischmatten: Oberflächen- und Ableitwiderstand  

ESD - Regalsystem: Ableitwiderstand 

ESD – Stühle: Systemwiderstand  

Hiermit wird festgestellt, dass die überprüften ESD-Kontrollelemente der Bereiche Lagerraum 1 & 2 

der oben genannten Norm entsprechen. 

Klima: 
rel. Luftfeuchtigkeit 53% - Temperatur: 24,6°C 
 

Fambach, den 15.06.2026 
Michael Zwicknagl 

ESDA-certified program manager 
 

ESDL GmbH & Co. KG 
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